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CO,-neutrale Warmeversorgung: Bivalente

Ubergangslésungen fiir den Gebidudebestand

Niedersachsen hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr
2040 treibhausgasneutral zu werden. Das Niedersach-
sische Klimagesetz formuliert daher ambitionierte Ziele
fiir die Reduktion der Treibhausgasemissionen. Ein Au-
genmerk liegt insbesondere auf der (Heiz-)Warmever-
sorgung. Der sofortige komplette Umstieg auf Warme-
pumpen ist jedoch nicht in allen Gebduden sinnvoll.
Der Einsatz von Hybrid-Warmepumpen ist fiir solche
Fille eine gute Ubergangsldsung.

Was ist eine Hybrid-Warmepumpe?
Hybrid-Warmepumpen kombinieren Warmepumpen
mit anderen Warmeerzeugern, meist Kesselanlagen, die
mit Brennstoffen wie bspw. Gas, betrieben werden kon-

nen. (Abbildung 1).

Die Warmepumpe Ubernimmt dabei bis zu einer defi-
nierten AuBentemperatur, dem Bivalenzpunkt, die War-
meversorgung des Gebdudes vollstandig. Unterhalb die-
ser Temperatur Gbernimmt der Kessel die Spitzenlasten.
Der Bivalenzpunkt sollte so eingestellt sein, dass die
Warmepumpe ca. 85—-95 % der Warme bereitstellt. Pra-
xiserfahrungen zeigen, dass dies bei Bivalenzpunkten
um -3 °C der Fall ist. In einem Bestandsgebdude konnte
beispielsweise eine zum bestehenden Kessel ergdnzte
Warmepumpe im bivalent alternativen Betrieb (Biva-
lenzpunkt mit -2,5°C) Gber 95 % des Warmebedarfs ab-
decken (Nachweis Gber gemessene Jahreswerte aus ei-
nem Monitoring der bivalenten Warmepumpenanlage).
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Abbildung 1: Schema eines bivalenten Wédrmepumpensystems mit ex-
terner Kesselanlage und der Raumheizung (RH) als Wérmesenke. ©
ISFH, Hiising
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Die Vorteile auf einen Blick

Der Einsatz bivalenter Hybrid-Warmepumpen in Be-
standsgebauden bietet manche Vorteile:
Schnelle Reduktion der CO2-Emissionen
Kosteneffizienz bei der Investition
Effizienter Betrieb

Zeitgewinn flr weitere Optimierungen an Ge-
bdude und Heizungsanlage zur Umsetzung von

monovalenten Warmepumpenanlagen.

Um moglichst schnell eine CO2-neutrale Warmeversor-
gung zu erreichen, kann in einem solchen Hybrid-Sys-
tem zum einen Okostrom und lokale Solarenergie fiir
die Warmepumpe genutzt werden, sowie Biogas (zu-
mindest bilanziell) fir den Kessel eingesetzt werden.

Somit ist die Nutzung einer Hybrid-Warmepumpe ein
erster sinnvoller Schritt auf dem Weg zur CO2-neutralen
Warmeversorgung, der unmittelbar eine deutliche CO»-
Reduktion realisiert und nach dem spateren Abschalten
der Kesselanlage die komplett CO2-neutrale Warmever-
sorgung Uber die Warmepumpe sicherstellt.

Was ist zu bedenken?

Der Einbau von Hybrid-Warmepumpen ist nur der erste
Schritt auf dem Weg zu einer moglichst effizienten, op-
timierten, klimafreundlichen und kostengiinstigen War-
meversorgung.

Relevante Beitrdge leisten auch so genannte ,nicht-
oder geringinvestive“ MalRnahmen an Gebaude und Hei-
zungsanlage z.B. eine optimierte Heizkurve, ein hydrau-
lischer Abgleich oder die VergréRerung kritischer Heiz-
korper. Durch sie kénnen ohne groRen planerischen Auf-
wand die Vorlauftemperaturen abgesenkt und die Effizi-
enz des Warmepumpen-Betriebs erhoht werden. Diese
MaRnahmen sind immer vorab zu prifen oder zumin-
dest schnell nach Einbau der Hybrid-Warmepumpe
durchzufihren.
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Ferner ist die Heizleistung der Warmepumpe so zu wah-
len, dass diese der zukilinftig erwarteten Heizlast des Ge-
bdudes entspricht. Zu einem spateren Zeitpunkt ge-
plante MaRnahmen, die die Energieeffizienz des Gebau-
des erhohen wie z.B. eine Dachsanierung oder der
Tausch von Fenstern, sind zu bericksichtigen.

All dies soll sicherstellen, dass die Warmepumpe sukzes-
sive immer groRere Anteile des Warmebedarfs effizient
deckt und der Kessel schlussendlich auRer Betrieb ge-
nommen werden kann.
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Daher bleibt festzuhalten: Die Neuinstallation und Nut-
zung von Kesselanlagen in Ergdnzung zu Warmepumpen
sind nur innerhalb eines limitierten Zeitraums sinnvoll,
z.B. bis 2030.

Als langfristiges Ziel ist immer die Optimierung von Ge-
bdude und Heizungsanlage im Blick zu behalten, um mit
einer alleinigen Versorgung mit Warmepumpen eine
CO2-neutrale und effiziente Warmeversorgung sicherzu-
stellen.
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